
Nº de amostras 
Parâmetros 

exigidas analisadas 
Média detectada Padrão da Portaria 

Cor 636 719 5,00 Até 15 uH 

pH 636 719 6,90 6 a 9,5 

Turbidez 636 719 0,46 Até 5,0 NTU 

Flúor 636 719 0,67 0,6 a 0,9 mg/L 

Coliformes Termotolerantes 2076 3.013 Ausência Ausência 

C.R.L. 2076 3.013 0,45 Entre 0,2 a 2,0 mg/L 

 

    
P LRI UN SCE ODSA

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Média

pH 6,8 7,1 7,09 7,14 7,16 7,14 7,13 7,19 7,1 6,89 6,7 6,85 7

Turbidez (NTU) 0,02 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,19 1,19 0,65 0,41 0,52 0,54 0,3

Cor (uH) 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2

Flúor (mg/L F
-
) 0,72 0,74 0,71 0,73 0,71 0,64 0,65 0,7 0,67 0,7 0,76 0,73 0,7

Cloro Residual (mg/L Cl2) 1,46 1,42 1,44 1,47 1,49 1,56 1,5 1,34 1,37 1,32 1,31 1,21 1,4

Alumínio residual (mg/L Al
+3

) 0,03 0,03 0,02 0,03 0,06 0,03 0,08 0,02 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03

O2 consumido (mg/l O2) 1,5 1,1 1,3 1 1 1,2 1,2 1,3 1,12 0,8 0,6 0,8 1,07

Odor Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável

Sabor Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável

Coliformes Totais Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência

Escherichia coli Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Média

pH 7 7,1 7,07 7,11 7,11 7,08 7,09 7,07 7,08 7,07 7,07 6,69 7

Turbidez (NTU) 0,1 0,27 0,58 0,3 0,53 1,1 1,59 1,03 1,44 0,69 0,3 0,17 0,67

Cor (uH) 8 7 8 6 7 9 10 8 10 6 6 4 7

Flúor (mg/L F-) 0,71 0,74 0,75 0,77 0,78 0,76 0,75 0,75 0,75 0,74 0,75 0,76 0,75

Cloro Residual (mg/L Cl2) 1,57 1,9 1,9 1,89 1,96 1,93 1,92 1,9 1,89 2,51 1,51 1,5 1,86

Alumínio residual (mg/L Al+3) Zero 0,16 0,04 0,03 0,08 0,1 0,15 0,02 0,16 Zero Zero Zero 0,06

O2 consumido (mg/l O2) 2,1 2,3 2,2 1,9 2,1 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,6 2,25

Odor Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável

Sabor Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável

Coliformes Totais Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência

Escherichia coli Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 Média

pH 7,1 7,06 7 7,11 7,2 7,15 7,02 6,84 6,89 6,93 6,94 6,88 7,01

Turbidez (NTU) 0,8 0,9 0,64 0,75 0,98 1,04 0,92 0,83 0,91 0,36 0,31 0,72 0,76

Cor (uH) 3 4 4 4 5 6 6 6 5 4 3 4 5

Flúor (mg/L F
-
) 0,73 0,73 0,7 0,68 0,74 0,73 0,76 0,78 0,77 0,75 0,74 0,75 0,74

Cloro Residual (mg/L Cl2) 1,64 1,77 1,73 1,71 1,66 1,7 1,61 1,34 1,18 1,13 1,23 1,3 1,5

Alumínio residual (mg/L Al
+3

) 0,2 0,22 0,3 0,32 0,35 0,51 0,52 0,49 0,12 0,07 0,06 0,06 0,26

O2 consumido (mg/l O2) 2,9 3 3,3 3,1 2,7 3 2,9 2,4 2,4 2 2,6 3,6 2,8

Manganês (mg/L Mn
+7

) 0,07 0,06 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,009 0,02

Odor Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável

Sabor Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável Inobjetável

Coliformes Totais Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência

Escherichia coli Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência
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